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Δεξαμενή

Φυσικό έδαφος

Εξυγείανση, πάχους 30 cm

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης, C8/10, d=10 cm

Ωπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, d=40 cm

Σκυρόδεμα ρύσεων C16/20

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 mm

ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

Κλίμακα 1:10

ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

Κλίμακα 1:10

Δεξαμενή

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, d = 20 cm

Διπλή ασφαλτική επάλειψη

Πλάκες από πετροβάμβακα 5 cm

Διπλή στρώση ασφαλτόπανου

Τσιμεντοκονία 2 cm

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2mm

Ωπλισμένο σκυρόδεμα , d=30cm

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2mm

Δεξαμενή

Δεξαμενή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

Κλίμακα 1:10

ΚΑΤΟΨΗ

3,
44

4,
30

1 Παράθυρα αλουμινίου
2 Δάπεδο  τσιμεντοκονίας

3 Υδρομόνωση οροφής με ασφαλτικές μεμβράνες

4 Εξαερισμός

5 Ανθρωποθυρίδες  διαιρούμενες

6 Φρεάτιο υπερχειλισης 

7 Κλίμακες καθόδου στην δεξαμενή

8 Θερμομόνωση οροφής

9 Θερμοπρόσοψη
10 Στεγάνωση με τσιμεντοειδές

11 Διπλή ασφαλτική επάλειψη

12 Κικλιδώματα

13 Bαλβίδα ρύθμισης στάθμης

14 Αποστράγγιση θαλάμου δικλείδων

15 Φρεάτιο αποστράγγισης

16 Στραγγιστήρι

17 Πόρτες  αλουμινίου

18 Έξοδοι σωλήνων στο φρεάτιο με κλαπέ

- Το πλαίσιο  της ανθρωποθυρίδας θα προεξέχει της τελικής
επιφάνειας της οροφής κατά 15 εκ τουλάχιστον.

- To κάλυμμα θα υπερκαλύπτει το πλαίσιο της θυρίδας  και θα
εισέρχεται σε αυτό σε ελάχιστο βάθος 3 εκ

-Κάθε κάλυμμα ή θύρα θα φέρει κλειδαριά για την ασφαλισή της

-Στις εξόδους των αγωγών αποστράγγισης και υπερχείλισης των
θαλάμων αποθήκευσης  θα τοποθετηθεί κλαπέ δεξαμενής

-Σε κάθε αγωγό υδροληψίας θα προσαρμοστεί  κρουνός
δειγματοληψίας

-Στον κοινό αγωγό  υδροληψίας θα τοποθετηθεί μητρητής
κατανάλωσης νερού
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19 Βάνα D200 με προέκταση χειριστηρίου
έως το κάλυμμα οροφής
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ΕΡΓΟ:

ΔΕΞΑΜΕΝΗ  500 m3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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